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Humedad primer año
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RESUMEN MANTENCIONES PARA DEPARTAMENTOS DEL MANUAL DE USO Y MANTENCIÓN DE LA CCHC AÑO 2022

Humedad por lluvia
Humedad por condensación
Ventilación
Fisuras por retracción, expansión y contracción
Tabiques planchas de yeso cartón  
Puertas y ventanas de madera 

Puertas y ventanas de aluminio 

Puertas y ventanas de pvc 

Puertas quincallería 
Pavimentos de piso fotolaminado- flotante 

Pavimentos de piso Alfombra 

Pinturas pinturas exteriores 
Pinturas pinturas interiores 
Pinturas pinturas de elementos metálicos 

Papel mural 
Cerámicas y fragües 
Muebles de closet – cocinas – baños puertas 
Muebles de closet – cocinas – baños módulos 
Muebles de closet – cocinas – baños cajoneras 
Muebles de closet – cocinas – baños cubiertas de baño 

Muebles de closet – cocinas – baños cubiertas de cocina 

Espejos espejos tradicionales 
Instalaciones sanitarias agua fria 
Instalaciones sanitarias agua caliente 

Instalaciones sanitarias alcantarillado 

Instalaciones sanitarias artefactos 

Instalaciones sanitarias grifería 

Instalaciones gas 
Instalaciones de gas artefactos – calefón o caldera 
Instalaciones eléctricas 

Instalaciones eléctricas artefactos eléctricos
de cocina -horno -cocina – campana – lavavajilla 

Calefacción centralizada
Corrientes débiles internet – telefonía, tv cable 

Corrientes débiles citofonía 
Alarma de robo 

Extracción forzada de baños 

Recomendaciones, revisar ficha
Recomendaciones, revisar ficha
Recomendaciones, revisar ficha
Cada día o según necesidad
Cuando se detecte y/o todos los años
C/2 años despúes de sismos
Puertas int c/2 años
Puertas ext
Ventanas
Todos los años
Cada 2 años
Cuando se detecte y/o todos los años

Todos los años
Cada día o según necesidad

Cada día o según necesidad
Todos los años

Cuando se detecte y/o todos los años
Cada 2 años
Cada 2 años
Ambiente seco y no salino: cada 2 años

Cuando se detecte
Ambiente húmedo o salino cada año

Cuando se detecte y/o cada 2 años
Todos los años
Cuando se detecte
Cuando se detecte y/o todos los años
Cuando se detecte y/o todos los años
Según recomendación del fabricante
Cuando se detecte y/o todos los años
Según recomendación del fabricante
Cada 2 años
Cuando se detecte y/o todos los años
Cuando se detecte y/o todos los años

Cuando se detecte y/o cada 2 años

Cuando se detecte y/o todos los años
Todos los años
Cuando se detecte
Cada 2 años
Cada 2 años
Todos los años
Todos los años
Cada 5 años
Cuando corresponda por indicación del fabricante

Cada vez que sea necesario
Cuando corresponda por indicación del fabricante
Todos los años

Cuando se detecte

Cuando se detecte
Cuando se detecte

Todos los años
Todos los años


